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Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koscianie

Koscian, 28.01.2025 r.
ON-HK.9020.3.2025

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz.U. 2 2024 r., poz. 416)

-§20ust. 1 pkt 11101 § 21 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

(tj. Dz.U. 2 2024 r., poz. 757)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kos$cianie po rozpatrzeniu danych zawartych
w protokotach poboru préb wody z 20.01.2025 r. oraz w oparciu o sprawozdania z badan
laboratoryjnych wody nr: WN/17/2025, WN/18/2025 z 23.01.2025 r. przeprowadzonych przez organ
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametréw grupy A z wodociagu publicznego Czempin
Kolejowa (w punktach zgodnoéci: sie¢ — Czempin, ul. Polna 2 — Biuro PGK w Czempiniu, sie¢ —
Czempin, ul. Kolejowa 36 — Firma Razem-Bis) administrowanego przez Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0.0., ul. Polna 2, 64-020 Czempin,

stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego
Czempin Kolejowa
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Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ko$cianie w oparciu o podjgte 1 przedstawione
wyze] czynnosci prowadzil staly nadzor sanitarny nad jako$cia wody do spozycia w wodociagu
publicznym Czempin Kolejowa, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach
zgodnosci, uzgodnionych przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.0.,
ul. Polna 2, 64-020 Czempin z PPIS w Koscianie.

Sprawozdania z badan nr: WN/17/2025, WN/18/2025 z 23.01.2025 r., zostaly sporzadzone
przez akredytowane Laboratorium Badan Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Lesznie, ul. Niepodleglosci 66, 64-100 Leszno.

Analiza sprawozdan wykazata, ze zostal przekroczony parametr fizyczny — zapach (dotyczy
sprawozdan nr: WN/17/2058, WN/18/2025 z 23.01.2025 r.). Przekroczenie wspomnianego parametru
nie stanowi zagrozenia dla konsumentow, jednakze wskazuje na potrzebe wyregulowania
ww parametru w wodzie. W zwiazku z tym, nalezy dazy¢ do zachowania wartosci okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscianie majac na wzgledzie poszanowanie
prawa, stalg i systematyczng poprawe stanu sanitarnego nadzorowanych obiektow jak rowniez
konieczno$¢ zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbalosc
o zdrowie publiczne orzekl, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koscianie

dr inz. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0. o.
ul. Polna 2, 64-020 Czempin — list ZPO

2. aa
Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta Czempifi

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 25, 64-020 Czempin — ePUAP

A.B./P.P.
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